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3 Vertikalabweichung T25 und T38 bei
Mehrplatzsystemen
3.2 Regalhthe > 12 m

Seite B.7
nur gassenseitige Steher (bezogen auf Steherkopf)
A Schnitt A-A
T25 T38 T38
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Toleranz Malk T25 Toleranz MaR T38
=+ 10 mm =+ 10 mm
Messpunkt links T25 rechts 725 Messpunkt links T38 rechts T38
{mm) {mm) {mm) {mm)

Steher 01 Steher 01

Steher 05 Steher 05

Steher 10 Steher 10

Steher 15 Steher 15

Steher 20 Steher 20

Steher 25 Steher 25

Steher 30 Steher 30

Steher 35 Steher 35

Steher 40 Steher 40

Steher 45 Steher 45

Steher 50 Steher 50

Steher 55 Steher 55

Steher 60 Steher 60

Steher 65 Steher 65

Steher 70 Steher 70

Steher 75 Steher 75

Steher 80 Steher 80
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3 Vertikalabweichung T25 und T38 bej
Mehrplatzsystemen

3.1 Regalhdhe < 12 m

Seite B.6
nur gassenseitige Steher (bezogen auf Steherkopf)
A Schnitt A-A
T25 | 738 T8
|
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Heihis

Steher I eher
Z77777 ﬁl/ 7778 LTI TT AT 7
Toleranz MaR T25 Toleranz Maf} T38
=+ 7 mm =+ 6 mm
Messpunkt links T25 rechts 725 Messpunkt links T38 rechts T38
(mm) (rmm) (mm) {mm)

Steher 01 Steher 01

Steher 05 Steher 05

Steher 10 Steher 10

Steher 15 Steher 15

Steher 20 Steher 20

Steher 25 Steher 25

Steher 30 Steher 30

Steher 35 Steher 35

Steher 40 Steher 40

Steher 45 Steher 45

Steher 50 Steher 50

Steher 55 Steher 55

Steher 60 Steher 60

Steher 65 Steher 85

Steher 70 Steher 70

Steher 75 Steher 75

Steher 80 Steher 80
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2 Vertikalabweichung T25 und T38 bei
Einplatzsystemen

2.2 Regalhthe > 12 m

Seite B.5
nur gassenseitige Sleher (bazogen auf Steherkopf)
A Schnitt A-A
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{mm) (mm) {mm) (mm)
Steher 01 Steher 01
Steher 05 I Steher 05
Steher 10 - Steher 10
Steher 15 o h Steher 15
Steher 20 - Steher 20
Steher 25 . Steher 25
Steher 30 | R Steher 30
Steher 35 | ' Steher 35
Steher 40 | Steher 40
Steher 45 Steher 45
Steher 50 Steher 50
Steher 55 Steher 55
Steher 60 - Steher 60
Steher 65 o Steher 65
-} Steher 70 S Sieher 70
Steher 75 . Steher 75
Steher 80 o Steher 80
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4 Niveau-Toleranz Auflage
Ebene T33 bei Einplatzsystem

4.1 Regalhéhe <12 m

Toleranz Malk T33
=+ 3 mm

Seite B.8
nur gassenseitige Steher
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Niveau-Toleranz links

Niveau-Toleranz rechts

Steher
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Ebene
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Ebene

iber Stof}

cberste
Ebene

10
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50

55

60

65

70

75

80

1 Die gemessenen Toleranzen liegen innerhalb der zuléssigen Toleranz.
1 Die gemessenen Toleranzen liegen nicht innerhalb der zuldssigen Toleranz.
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4 Niveau-Toleranz Auflage
Ebene T33 bei Einplatzsystem
4.2 Regalhohe > 12 m

Seite B.9

nur gassenseitige Steher
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Toleranz Malt T33
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Niveau-Toleranz rechts

Steher
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3 Die gemessanen Toleranzen legen innerhalb der zulassigen Toleranz,
1 Die gemessenen Toleranzen liegen nicht innerhalb der zul3ssigen Toleranz.
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bei Mehrplatzsystemen
5.1 Regalhthe < 12 m

o Niveau-Toleranz Auflage Ebene T33

Seite B.10
nur gassenseitige Steher
A Schaitt A-A
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] Die gemessenen Toleranzen liegen innerhalb der zulassigen Toleranz.

M Die gemessenen Toleranzen liegen nicht innerhalb der zuldssigen Toleranz.
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hel Mt;hlpiatzsystemen

h.d Regalhdhe > 12 m

ranz Auflage Ebene T33

Seite B.11
nur gassenseitige Slehe
A Schnitt A-A
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Die gemassenen Tolarangen legan innethalb der zuléssigen Toleranz.

Die gemessenen Toleranzen legan nicht innerbalb der zuldssigen Toferanz.'_
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© Steherversatz Full 726

Seite B.12
gassenseitig erste und letzte Achse
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7 Fachabstand T35

Seite B.13

nur eine Messung / it

Messpunkt
Steher Nr.. . ... .

Seite ............ (ks eder rechis)

Toleranz Fachahstanid Tk

=% 2 mm
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Ist-AMal

{mm)
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8 Messprotokoll

Seite B.14

AUFIFagSNUIMMET. e
Regalstandort: e
Auftraggeber: e,
AURTAGNENIMETT e
GASSE. s

« Vereinbarte Toleranzen sind [ ] eingehalten

[] nicht eingehalten

» Verantwortlich fir die Richtigkeit des Messprotokolls

Unterschrift Datum

» Stichprobenkontrolle durchgefuhrt

..................................................

.......................................................................................

Unterschrift Datum
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i Teilabnahme

Seite B.15

Auftragsnummer: S USSR
Regalstandort; IR EEEA I etee st taesaeeban e aeean s an bt e eebanareants
Auftraggeber; L EEILIEELELE i r e e eeaeesea s e saaaeaeseaaaaaeseeaaeeeeraeratn
Auftragnehmer; et EE et ee e et
(Gasse:; T e e

» Folgende Abnahisigsliville wurden durchgefiihrt

Liefervollatai [1ja ] nein
Unversehili [1ja [] nein
Qualitéit g [] ausreichend [1 nicht ausreichend
Abmesaunie diisl 1e ] (7] eingehalten ] nicht eingehaiten
Montageaitia dilissen []ija L] nein
Anlage "l ] ja 1 nein
Dokumenitiss gl [ija ] nein
» Maingel
wsabaan e IR EE] ; ............................. beseitigt biS ----------------------------
meetarrerdini PIT¥NMitetaseanassas st atstannanaa beseitigt biS ............................
T o T DTN beseitigt bis......cevvviiinn.
cererrennPESEIIGE IS
........... e Gl DESEIHGEDIS. L
Die Gesamtabnuliis ah Behihing der Mangel bzw. Fertigstellung der

Montagearbeltoit it

FRTEEEYREI ik aveanumre spmararacrrrassisstatiacasnnnen

o Autraggeber Auftragnehmer

ervesriEsAAIT £1543

Datuifi
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10 Gesamtabnahme-

Seite B.16

AURFAGSIIUMIMIET. v
Regalstandort: e
AURragUEDEIT e
Auftragnehmer. e

7= T-t=T= O TP

« Folgende Abnahmeschritte wurden erfolgreich durchgefiihrt
Liefervolistdndigkett It. Bestellung gegeben
Unversehrtheit der Lieferung gegeben

Qualitat der Montagearbeiten ausreichend
Abmessungen und Toleranzen eingehalten
Montagearbeiten abgeschlossen

Antage "besenrein”

ODouggogood

Dokumentation liegt vor

Die Anlage ist abgenommen

¢ Vorbehalte

Die Abnahme erfolgt vorbehaltlich der Endabnahme durch den Betreiber

Datum Aufiraggeber Auftragnehmer
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